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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Водоканал»

141281, М осковская область, 
г. И вантеевка, ул. Ж елезнодорож ная, д . 24

ИНН 5078018370 КП П  503801001 О ГРН  1095010000172

Тел/факс: 8(496) 536-15-29 
Тел: 8(496)536-12-49 
Тел: 8(916)916-81-06 
e-mail: ruvoda('a;bk.ru

№

2017г. Генеральному директору 
ООО « Школьная» 
Черных А.В.

ООО « Водоканал» сообщает, по вашему запросу от 03.03.2017г 
№ б/н при плановой проверке качества воды в доме X» 12 по ул.Школьная 
был произведен дополнительный отбор нроб. Химический анализ показал, ч 
все пробы воды соответствуют норме САНПИН.

Приложение: Протокол исследования питьевой воды от 07.03.2017г.

Генеральный директор ООО «Водоканал» Евсеев А.С.



Аттестованная производственная лаборатория ООО «Водоканал» 
Свидетельство №1138, выданное ФБУ «Государственный 
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в 
Московской области» Сергиево-Посадский филиал 06 ноября 2015 г
Лицензия №50.99.08.001.Л.000150.07.07. от 19.07.2007

141280, г. Ивантеевка, 
пр. Маяковского, 36 

тел.53 6-56-87

Протокол
Исследования питьевой воды

От 7 марта 2017 г.
Место отбора: г. Ивантеевка, д.12: 1- стоматология. 2- кв.59. З-кв.4.
Дата отбора пробы: 06.03.2017г.

Результаты лабораторных исследований

№г

п/п

П оказатели воды Ед.изм Результаты  анализа

п дк
нормативы

СанПиН
2.1.4.1074-

01

1 2 3
1 Запах Балл 0 0 О 2,0
2 Цветность Градус 4,0±1,2 6,0±1.8 6,0±1,8 20
3 Мутность Мг/л 0,2±0,0б 0,3±0,09 0,35±о,1 1,54 Активная реакция 

pH
Отн.ед. 7,37±о,15 7,3±о,15 7,35±о,15 6-9

5 Железо Мг/л 0,12±о,04 0,13±О,О4 0,15±0,045 0,3
6 Жесткость общая ‘̂ Ж/л 6,7±1 б,7±1 6,7±1 7,0
7 Сухой остаток мг/л 350±10 350±10 350±10 1000
8 Азот аммонийный мг/л 0,25±о,оз 0,26±о,оз 0,25±о,оз 1,5
9 Азот нитритов мг/л 0,003±о.оооз 0,003±о,оооз 0,003+о,оооз 3,3
10 Азот нитратов мг/л <0,1 <0,1 <0,1 45
12 Хлориды мг/л 27,0±2 26,8,0±2 26,6,0±2 350
13 Сульфаты мг/л 44,0±1О 45,0±10 44,0±10 500
14 

* + Л
Фтор

. абсолю тняя ППГПР1ТТНГ
мг/л 0,5±о,04 0,52±о,04 0,52±о.04 1,5

л 7 -  - J .

Бактериологические исследования:
№
п/
п

П оказатели воды Ед.изм.

Р езультаты  анализа ПДК
нормативы

СанПиН
2.1.4.1074-01

1 2 3

1
Термотолерантные
колиформные
бактерии

Число бактерий в 
100 мл Не

обнаруж.
Не

обнаруж.
Не

обнаруж.

Отсутствуют 
в 100 мл воды

2
Общие
колиформные
бактерии

Число бактерий в 
100 мл Не

обнаруж.
Не

обнаруж.
Не

обнаруж.

Отсутствуют 
в 100 мл воды

3 Общее микробное 
число

Число
образующ их 
колонии бактерий 
в 1 мл /0

нет нет нет Не более 50 в 
I мл воды


